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Priifzeugnis
Nr. 1368-CPD-P-228/2007-C

Notifizierte Pruf-, Uberwachungs-
und Zertifizierungsstelle Nr. 1368
nach dem Bauproduktengesetz

Auftraggeber:

Einsatzbereich:

Bezeichnung/Typ:

Hersteller:

Klassifizierung:

NRWG mit [X]

Datum: 15.02.2008

Priifstellenleitung

Dipl.-Ing. Jorge Gomez

Window Automation industrY S.r.l.
Via C Baasi, 7/A

40015 Galliera (BO)

Italia

Fassade

Kippfenster; Rahmenauflenmal (B x H) 2400 x
1250 mm; einwarts 6ffnend; Schiico-Fenster-
profil AWS 70.HI; mit zwei Kettenmotoren

Typ 1MXL835920A00 Ident Nr. 2700623 24
Volt DC; Offnungswinkel betragt 40°

Window Automation industrY S.r.l.
Via C Baasi, 7/A

40015 Galliera (BO)

Italia

Re 1000 Typ (B)

ohne []

Doppelfunktion

Priifer

o ra

Jérg Schmahl

Prafung nach (DIN)
EN 12101-2: 2003-09

Anmerkung:

Dieser Prifbericht besteht
aus 4 Seiten und basiert
auf den Zeichnungen und
Sticklisten die in der Ta-
belle 1 angegeben sind.
Der Prifbericht darf nur
vollstandig kopiert und
vertffentlicht werden.

Giiltigkeit:

Die Prifergebnisse haben
ausschlieflich  Glltigkeit
fur die im Bericht genann-
ten Gerate und Gerate-
ausfuhrungen.
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